
Maksymalna ilość osób na kondygnacji:

180 (w tym 70 stałych użytkowników)

Maksymalna ilość osób na kondygnacji:

· 180 (w tym 70 stałych użytkowników)

Powierzchnia kondygnacji

· 1748,69 m

2

Hydrant

wewnętrzny 25

Ręczny ostrzegacz

pożarowy

Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

Ręczny przycisk

oddymiania

Drzwi przeciwpożarowe EI30

Drzwi przeciwpożarowe EI30 -

dymoszczelne

Wyjście

ewakuacyjne

Kierunek drogi

ewakuacyjnej

S

 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POŻAROWEGO

RZUT KONDYGNACJI 1

KWIECIEŃ

2022

nr rysunku

3

Instrukcja postępowania

na wypadek pożaru

Przycisk otwierania

drzwi ewakuacyjnych

Z
A
C

H

L
K

L

Z

Z

P

1.6.03

Pok. bad. nad prze. domową

2 os. z.

10 os. o.

1.5.02

Zaplecze kawiarni

3 os. z.

0 os. o.

1.1.02b

Recepcja

3 os. z.

0 os. o.

1.1.03

Pierwsza pomoc

0 os. z.

3 os. o.

1.5.01

Mag.  podręcz.

1.3.03

WC M.

1.3.02

Przeds. WC M.

1.4.01

Pom. infr. tech.

1.6.04

Zapl. prac. fok.

2 os. z.

4 os. o.

1.4.02

Pom. rozdzielnicy GPD

1.3.01

Zap. socj. prac.

0 os. z.

10 os. o.

1.1.05

VIP Room

0 os. z.

10 os. o.

1.1.04

Show Room

0 os. z.

40 os. o.

1.6.01

FAB LAB

2 os. z.

16 os. o.

1.6.02a

Przestrzeń wielofunkcyjna pracownie rozwojowe

24 os. z.

16 os. o.

1.6.06

Biuro serw. zew.

6 os. z.

0 os. o.

1.4.06

Pom. gosp.

1.6.05

Pracownie fokusowe

2 os. z.

10 os. o.

1.1.02d

Strefa kon. kawiarni

2 os. z.

23 os. o.

1.4.03

Pom. BMS

1.3.06

Przeds. WC M.

1.3.04

Przeds. WC D.

1.3.09

Przeds. WC D.

1.3.07

WC M.

1.3.10

WC D.

1.3.08

WC NP

1.3.05

WC D.

1.4.04

Śmietnik

1.2.01

Klatka schodowa

1.1.02a

Przestrzeń wielofunkcyjna

30 os. o.

1.1.02c

Szatnia

2 os. z.

0 os. o.

1.3.12

WC dla prac.

P=1.70 m²

S

1.8.01

Sala spotkań

0 os. z.

15 os. o.

1.8.02

Sala spotkań

0 os. z.

20 os. o.

1.6.02c

Przestrzeń co-workingowa B2B

0 os. z.

25 os. o.

1.2.02

Klatka schodowa

Taras

1.6.02b

Komunikacja

D

1.3.11

Szatnia

P=3.16 m²

S

Drzwi z siłownikiem

służące do

napowietrzania

1.5.03

Zmywalnia

P=3.64 m²

M

1.5.04

Chłodnia

P=4.85 m²

M

Drzwi z siłownikiem

służące do

napowietrzania

1.3.13

Pom. porządkowe

P=1.78 m²

KL01

KL02

SP7

ZLIII

WEJŚCIE

GŁÓWNE

1.4.07

Pom. pomocnicze

1.4.05

Zap. gosp. śmietnika

E
I
1
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ŚCIANY POŻAROWE

SYMBOL ŚCIANY KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

REI 120

R 120

REI 60 / EI 60

EI 30

R 60

EI 15

Gaśnica

proszkowa

Budynek Pracowni Przewrotu

Kopernikańskiego

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa
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